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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr EWN/03/E/06
”Badania mozliwosci stosowania ga$nic GS-5X (BC), zawierajgcymi dwutle-
nek wegla CO,, do gaszenia urzadzen elektrycznych o najwyzszym

napigciu do 123 kV wigceznie”

6. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, Ze:

Gasnicami recznymi GS-5X napelnionymi dwutlenkiem wegla, mozna gasi¢ pozary urzgdzer
clektrycznych o najwyzszym napigciu pracy do 123 kV wigcznie, bedgcych pod napigciesm.
Podezas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowaé dopuszezalng odleglos¢ zblizenia podang po-
nizej:

minimum 1 m — dla urzadzei o najwyzszym napigciu pracy od 1 do 36 kV

minimum 2,1 m — dla urzadzen o najwyzszym napigciu pracy od 36 do 123 kV wlgcznic

530974826 -8-
GROD OWSKIE ZAKEADY
WYROBOW METALOWYCH S. A
49-200 Grodkow, ul. Wroctawska 5
0?‘!)415-5241604.111:(0?1)415—53-84
NIP 753-10-04-856

i Warszawa, lipiec 2002 r.



